
埋立開始前 埋立開始～廃止

― ―

１回 ２回/年

― １回/月

１回 １回/月

１回 ２回/年

維持管理基準 協定項目

1 不検出 不検出

2 0.005 0.005

3 0.03 0.03

4 0.1 0.1

5 1 1

6 0.5 0.2

7 0.1 0.1

8 1 1

9 0.003 0.003

10 0.3 0.3

11 0.1 0.1

12 0.2 0.2

13 0.02 0.02

14 0.04 0.04

15 0.2 0.2

16 0.4 0.4

17 3 3

18 0.06 0.06

19 0.02 0.02

20 0.06 0.06

21 0.03 0.03

22 0.2 0.2

23 0.1 0.1

24 0.1 0.1

25 50 50

26 15 10

27 200 200

28 5.8　～　8.6 5.8　～　8.6

29 10 10

30 25 20

31 10 10

鉱 油 5 1

動 植 物 油 脂 30 5

33 5 1

34 3 2

35 5 2

36 10 10

37 10 10

38 2 2

39 （3,000個/mℓ） （3,000個/mℓ）

40 60 60

41 16 16

42 10pg-TEQ/L 10pg-TEQ/L

地　下　水　等

環　境　基　準放流水項目（○：地下水等項目、△協定項目）

放流水項目測

定

頻

度

１　維持管理に関する計画

管　理　型　産　業　廃　棄　物　最　終　処　分　場

放　流　水

埋立開始～廃止

２回/年

―

１回/月

１回/月

２回/年

（単位：㎎/L）

（１）放流水等の測定頻度と検査項目

32
―

―

ダイオキシン類

―

―

―

―

―

―

0.002

0.006

0.003

0.02

0.01

0.01

0.002

0.004

0.02

0.04

○アルキル水銀化合物（地下水：アルキル水銀）

○水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
（地下水：総水銀）

○カドミウム及びその化合物（地下水：カドミウ ム）

○鉛及びその化合物（地下水：鉛）

１pg-TEQ/L

処　　　　　分　　　　　場

対　　　象　　　試　　　料

対　　　象　　　期　　　間

地下水等項目

協定項目

電気伝導率及び塩化物イオン

―

―

―

―

―

―

―

1

0.006

0.01

不検出

不検出

0.03

0.01

0.02

不検出

0.0005

有機燐（りん）化合物

○六価クロム化合物（地下水：六価クロム）

―

―

―

0.003

0.01

―

0.05

○四塩化炭素

○1,2-ジクロロエタン

○1,1-ジクロロエチレン

○シス-1,2-ジクロロエチレン

○1,1,1-トリクロロエタン

○1,1,2-トリクロロエタン

○砒（ひ）素及びその化合物（地下水：砒素）

○シアン化合物（地下水：全シアン）

○ポリ塩化ビフェニル

○トリクロロエチレン

○テトラクロロエチレン

○ジクロロメタン

ホウ素及びその化合物

△フッ素及びその化合物

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物

△水素イオン濃度

△生物化学的酸素要求量

△化学的酸素要求量

○1,3-ジクロロプロペン

○チウラム

○シマジン

○チオベンカルブ

○ベンゼン

○セレン及びその化合物（地下水：セレン）

△クロム含有量

△大腸菌群数

△窒素含有量

△燐（りん）含有量

ダイオキシン類

△浮遊物質量

△フェノール類含有量

△銅含有量

△亜鉛含有量

△溶解性鉄含有量

△溶解性マンガン含有量

△ノルマルヘキサン抽出物質含有量



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

燃え殻 6 13 6 28

汚泥 0 5 5 5

廃プラスチック類 32 22 33 44

廃プラスチック類（石綿含有） 1 19 1 5

ゴムくず 0 0 0 0

金属くず 0 0 0 0

ガラスくず等 257 272 212 223

ガラスくず等（石綿含有） 24 25 14 12

鉱さい 0 0 0 0

がれき類 68 1,908 2069 81

がれき類（石綿含有） 7 8 11 10

ばいじん 0 0 5 0

紙くず 0 0 0 0

木くず 8 3 7 30

繊維くず 12 11 8 15

動植物性残さ 0 0 0 0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

燃え殻 6 11 13 0 21 13 9 94 16 6 13 18

汚泥 0 0 1 0 0 0 0 12 5 0 4 5

廃プラスチック類 41 32 21 47 16 29 29 44 29 24 13 27

廃プラスチック類（石綿含有） 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ゴムくず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金属くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ガラスくず等 282 273 229 271 206 212 183 316 152 62 248 186

ガラスくず等（石綿含有） 21 6 30 29 37 8 38 24 36 8 11 46

鉱さい 3 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2

がれき類 131 66 64 82 86 68 61 56 71 41 33 42

がれき類（石綿含有） 7 7 6 6 3 6 3 5 7 1 8 7

ばいじん 279 121 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

紙くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木くず 22 0 24 38 23 5 21 17 341 17 8 20

繊維くず 8 12 14 12 9 8 16 16 12 5 2 18

動植物性残さ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

燃え殻 29 20 13 13 15 4 4 64 24 7 14 25

汚泥 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック類 16 20 7 23 21 18 15 34 23 18 21 24

廃プラスチック類（石綿含有） 0 0 0 0 0 0 1 0 18 1 1 0

ゴムくず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金属くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ガラスくず等 239 126 140 205 159 125 204 164 174 110 161 269

ガラスくず等（石綿含有） 3 13 6 8 8 11 18 28 3 4 1 13

鉱さい 1 0 1 0 0 10 5 3 0 0 0 0

がれき類 425 64 475 385 86 44 155 225 76 66 52 85

がれき類（石綿含有） 1 0 2 1 8 19 16 20 5 5 0 1

ばいじん 298 197 8 0 0 0 0 8 0 0 0 5

紙くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木くず 21 13 18 14 19 19 16 15 17 20 38 53

繊維くず 6 8 17 16 16 8 12 7 10 3 1 3

動植物性残さ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２　維持管理の状況に関する情報

（１）　埋立産業廃棄物の各月毎の種類及び数量（2024年度）

（単位 ： トン）

種　類
月　　　　別　　　　数　　　　量

２　維持管理の状況に関する情報

（１）　埋立産業廃棄物の各月毎の種類及び数量（2022年度）

（単位 ： トン）

種　類
月　　　　別　　　　数　　　　量

２　維持管理の状況に関する情報

（１）　埋立産業廃棄物の各月毎の種類及び数量（2023年度）

（単位 ： トン）

種　類
月　　　　別　　　　数　　　　量



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

燃え殻 98 29 20 7 20 14 13 13 13 13 16 25

汚泥 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

廃プラスチック類 11 14 8 12 24 6 12 21 15 5 14 27

ゴムくず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金属くず 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0

ガラスくず等 274 185 206 210 129 176 164 187 146 61 110 163

鉱さい 3 0 0 6 2 2 0 0 1 0 0 0

がれき類 48 59 77 56 82 69 139 87 95 86 42 54

ばいじん 349 308 80 44 53 42 55 45 84 83 126 0

紙くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木くず 9 17 13 13 11 7 15 12 17 0 73 20

繊維くず 6 8 7 13 5 7 16 15 11 1 1 5

動植物性残さ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

燃え殻 13 13 16 13 8 20 16 19 13 40 26 23

汚泥 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7 12 0

廃プラスチック類 22 19 29 9 16 7 21 29 47 11 7 46

ゴムくず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金属くず 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ガラスくず等 237 214 150 144 214 148 401 271 139 81 81 249

鉱さい 0 1 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0

がれき類 33 69 132 54 173 38 69 100 76 43 38 63

ばいじん 310 325 92 94 76 65 59 46 23 56 56 70

紙くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木くず 7 3 8 9 27 7 21 10 6 11 1 7

繊維くず 12 12 8 12 10 12 10 13 8 1 2 15

動植物性残さ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

燃え殻 11 31 4 19 6 0 19 13 13 14 13 16

汚泥 7 6 6 13 5 5 0 0 5 0 72

廃プラスチック類 22 16 32 16 15 10 18 30 32 4 13 8

ゴムくず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金属くず 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ガラスくず等 234 178 238 126 151 146 159 108 122 86 132 311

鉱さい 1 32 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0

がれき類 94 112 102 103 94 72 208 156 64 84 189 207

ばいじん 105 377 110 94 106 79 87 55 69 78 67 64

紙くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木くず 50 0 96 0 11 5 0 0 11 7 6 9

繊維くず 16 18 20 8 17 14 14 8 12 3 3 10

動植物性残さ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１）　埋立産業廃棄物の各月毎の種類及び数量（2020年度）

２　維持管理の状況に関する情報

（１）　埋立産業廃棄物の各月毎の種類及び数量（2021年度）

（単位 ： トン）

種　類
月　　　　別　　　　数　　　　量

２　維持管理の状況に関する情報

（単位 ： トン）

種　類
月　　　　別　　　　数　　　　量

２　維持管理の状況に関する情報

（１）　埋立産業廃棄物の各月毎の種類及び数量（2019年度）

（単位 ： トン）

種　類
月　　　　別　　　　数　　　　量



項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

1,8,15,22,30日 毎営業日 7,13,20,27日 毎営業日 3,10,17,24日 毎営業日 1,8,16,22,29日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

異 常 の 有 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

3,10,17,24日 毎営業日 1,8,15,22,29日 毎営業日 5,12,19,26日 毎営業日 3,10,18,24,31日 毎営業日 7,17,21,28日 毎営業日 4,11,19,25日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

2,10,16,23,30日 毎営業日 6,13,20,27日 毎営業日 4,11,18,25日 毎営業日 5,9,15,22,29日 毎営業日 5,13,19,26日 毎営業日 4,11,18,25日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

4,11,18,25日 毎営業日 2,9,16,23,30日 毎営業日 6,13,20,27,28日 毎営業日 4,6,11,14,18,19,25日 毎営業日 1,4,5,8,17,22,29日 毎営業日 5,12,20,26日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

3,11,17,24,31日 毎営業日 7，14，21，28日 毎営業日 5，12，19，26日 毎営業日 7,10,17,23,30日 毎営業日 6,13,20,27日 毎営業日 6,13,20,27日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

点 検 月 日
10　月 11　月 12　月 1月 2月 3月

（２）　擁壁及び遮水工の定期的な点検（2024年度）

点 検 月 日
４　月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月

（２）　擁壁及び遮水工の定期的な点検（2022年度）

点 検 月 日
４　月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月

点 検 月 日

2月 3月

　
特になし

　
特になし

７　月 ８　月 ９　月

　
特になし

点 検 月 日
10　月 11　月 12　月 1月

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

2月 3月

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

（２）　擁壁及び遮水工の定期的な点検（2023年度）

４　月 ５　月 ６　月

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

点 検 月 日
10　月 11　月 12　月 1月



項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

6,13,20,27日 毎営業日 7,11,18,25日 毎営業日 7,14,21,28日 毎営業日 5,12,19,26日 毎営業日 2,10,16,23,30日 毎営業日 6,13,21,27日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

4,11,18,25日 毎営業日 1,8,15,22,29日 毎営業日 6,13,20,27日 毎営業日 6,11,17,24,31日 毎営業日 7,14,21,28日 毎営業日 7,14,22,28日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

6,13,20,27日 毎営業日 7,11,18,25日 毎営業日 1,8,15,22,29日 毎営業日 6.13.20.27.29日 毎営業日 3.11.17.24日 毎営業日 7.14.23.28日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

5.12.19.26日 毎営業日 2.9.16.24.30日 毎営業日 7.14.21.28日 毎営業日 7.14.21.28日 毎営業日 1.8.15.22日 毎営業日 1.8.15.21.29日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

1,8,15,22日 毎営業日 7,13,20,27日 毎営業日 3,10,17,24日 毎営業日 1.8.16.22.29日 毎営業日 5.19.26日 毎営業日 2.9.17.24.30日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

項 目 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工 擁　壁 遮 水 工

7,15,21,28日 毎営業日 5,11,18,25日 毎営業日 2.9.16,23日 毎営業日 6.14.20.27日 毎営業日 3.10.17.25日 毎営業日 2.9.16.23日 毎営業日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必要な措置を講じた
年月日とその内容

７　月 ８　月 ９　月

　
特になし

　
特になし

７　月 ８　月 ９　月

2月 3月

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

（２）　擁壁及び遮水工の定期的な点検（2021年度）

点 検 月 日
４　月 ５　月 ６　月

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

11　月 12　月 1月10　月

　
特になし

　
特になし

2月 3月

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

10　月

（２）　擁壁及び遮水工の定期的な点検（2020年度）

2月 3月

点 検 月 日
10　月 11　月 12　月 1月

６　月

　
特になし

　
特になし

４　月 ５　月

　
特になし

点 検 月 日

11　月 12　月 1月
点 検 月 日

点 検 月 日

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

　
特になし

（２）　擁壁及び遮水工の定期的な点検（2019年度）

点 検 月 日
４　月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月

　
特になし



（３）　地下水の水質検査

 ①　埋立処分開始前

地下水下流 地下水集水池

平成22年12月13日 平成22年12月14日

平成23年1月18日 平成23年1月18日

天候 - 雨 雨

気温 ℃ 2.8 6.8

水温 ℃ 9.9 10.7

アルキル水銀 mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満)

総水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

鉛 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

六価クロム mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

砒素 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

全シアン mg/Ｌ  不検出(0.1未満)  不検出(0.1未満)

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満)

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

セレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2未満 0.2未満

水素イオン濃度 6.0 7.1

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 0.8

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 0.6

浮遊物質量 mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm3 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.20

燐含有量 mg/Ｌ 0.03未満 0.03未満

電気伝導率 mS/m 3.4 3.7

塩化物イオン mg/Ｌ 4.0 3.4

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.0031 0.00054

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日

地　　下　　水　　質　　検　　査　　項　　目 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果



 ②　埋立処分開始後（2024年度）

令和6年6月12日 令和6年6月12日

令和6年7月1日 令和6年7月1日

天候 - 晴れ 晴れ

気温 ℃ 26.6 26.6

水温 ℃ 16.4 16.0

アルキル水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

総水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

鉛 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

六価クロム mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

砒素 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

全シアン mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

セレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2未満 0.4

水素イオン濃度 ― 6.4 6.1

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.7 0.5

浮遊物質量 mg/Ｌ 14 1

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.02 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.05未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm3 5 0

窒素含有量 mg/Ｌ 0.80 0.45

燐含有量 mg/Ｌ 0.04 0.03未満

電気伝導率 mS/m 6.3 4.1

塩化物イオン mg/Ｌ 5.7 4.8

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.010 0.00069

地　　下　　水　　質　　検　　査　　項　　目 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 地下水下流 観測井戸（上部）

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日



 ②　埋立処分開始後（2023年度）

令和5年6月1日 令和5年12月6日 令和5年6月1日 令和5年12月6日

令和5年7月3日 令和6年1月5日 令和5年7月3日 令和6年1月5日

天候 - 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

気温 ℃ 24.0 13.3 24.0 13.3

水温 ℃ 16.7 14.6 15.9 15.3

アルキル水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

総水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

六価クロム mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

砒素 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

全シアン mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

セレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2未満 4.0 0.4 0.5

水素イオン濃度 ― 6.5 5.9 6.0 6.3

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.8 0.5 1.4 0.6

浮遊物質量 mg/Ｌ 33 11 3 3

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01 0.01 0.01 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 0.05未満 0.02未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm3 3 0 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 0.40 4.40 0.70 0.56

燐含有量 mg/Ｌ 0.08 0.03 0.03未満 0.03未満

電気伝導率 mS/m 5.2 9.9 4.3 4.1

塩化物イオン mg/Ｌ 5.1 10 4.0 4.4

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.020 0.16 0.010 0.051

地　　下　　水　　質　　検　　査　　項　　目 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 地下水下流 観測井戸（上部）

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日



 ②　埋立処分開始後（2022年度）

令和4年6月9日 令和4年12月1日 令和4年6月9日 令和4年12月1日

令和4年7月1日 令和5年1月4日 令和4年7月1日 令和5年1月4日

天候 - 曇 雪 曇 雪

気温 ℃ 20.6 4.2 20.6 4.2

水温 ℃ 13.7 13.0 13.5 12.0

アルキル水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

総水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

六価クロム mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

砒素 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

全シアン mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

セレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2未満 1.3 0.4 0.5

水素イオン濃度 ― 6.1 6.0 5.8 5.7

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 2.0 0.5 1.5 0.5

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.6 1.2 1.1 0.6

浮遊物質量 mg/Ｌ 13 25 4 5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.02 0.04 0.01 0.02

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 0.05未満 0.05未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm3 0 12 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 0.15 1.50 0.47 0.62

燐含有量 mg/Ｌ 0.03 0.07 0.03未満 0.05

電気伝導率 mS/m 5.2 7.5 5.9 4.0

塩化物イオン mg/Ｌ 5.1 7.8 4.1 3.8

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.012 0.00036

地　　下　　水　　質　　検　　査　　項　　目 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 地下水下流 観測井戸（上部）

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日



 ②　埋立処分開始後（202１年度）

令和3年6月9日 令和3年12月8日 令和3年6月9日 令和3年12月8日

令和3年7月1日 令和4年1月5日 令和3年7月1日 令和4年1月5日

天候 - 晴れ 雨 晴れ 雨

気温 ℃ 32.7 10.4 32.7 10.4

水温 ℃ 16.2 12.5 15.1 12.3

アルキル水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

総水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

六価クロム mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

砒素 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

全シアン mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

セレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2未満 0.6 0.3 0.5

水素イオン濃度 ― 6.2 6.9 5.9 6.8

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 1.0 1.0 1.5 0.5

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 1.5 0.9 1.4 0.6

浮遊物質量 mg/Ｌ 11 12 .1未満 1

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.02 0.02 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 0.05未満 0.05未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm3 24 0 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 0.70 0.89 0.40 1.2

燐含有量 mg/Ｌ 0.07 0.08 0.03 0.03

電気伝導率 mS/m 5.5 5.9 3.9 5.0

塩化物イオン mg/Ｌ 5.3 6.8 4.7 4.8

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.016 0.027 0 0

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 地下水下流 観測井戸（上部）

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日

地　　下　　水　　質　　検　　査　　項　　目 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし



 ②　埋立処分開始後（2020年度）

令和2年6月12日 令和2年12月1日 令和2年6月12日 令和2年12月1日

令和2年7月1日 令和3年1月4日 令和2年7月1日 令和3年1月4日

天候 - 晴れ 曇り 晴れ 曇り

気温 ℃ 32.0 5.6 32.0 5.6

水温 ℃ 18.0 11.8 16.3 10.9

アルキル水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

総水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

六価クロム mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

砒素 mg/Ｌ 0.005未満 0.006 0.005未満 0.005未満

全シアン mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

セレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2未満 0.3 0.3 0.5

水素イオン濃度 ― 5.9 6.0 5.8 5.7

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 0.50 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.7 0.5未満 0.5 0.5未満

浮遊物質量 mg/Ｌ 2 1 .1未満 .1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.03 0.01 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.11 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 0.05未満 0.05未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm3 6 1 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 0.30 1.60 0.37 1.0

燐含有量 mg/Ｌ 0.10 0.07 0.03未満 0.03未満

電気伝導率 mS/m 5.6 4.8 4.3 3.7

塩化物イオン mg/Ｌ 5.0 5.4 5.3 4.2

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.029 0.043 0.0000051 0.022

地　　下　　水　　質　　検　　査　　項　　目 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 地下水下流 観測井戸（上部）

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日



 ②　埋立処分開始後（2019年度）

令和1年6月12日 令和1年12月12日 令和1年6月12日 令和1年12月12日

令和1年7月1日 令和2年1月6日 令和1年7月1日 令和2年1月6日

天候 - 晴れ 雨 晴れ 雨

気温 ℃ 22.0 3.4 22.0 3.4

水温 ℃ 13.1 12.2 12.7 12.9

アルキル水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

総水銀 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

カドミウム mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005 0.005

六価クロム mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

砒素 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

全シアン mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

セレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2未満 0.2未満 0.3 0.6

水素イオン濃度 ― 6.6 6.3 6.0 6.0

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 1.7 1.2 0.9 0.5

浮遊物質量 mg/Ｌ 2.5 1未満 1.5 3.5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.03 0.12 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 0.05未満 0.05未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm3 0 0 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 0.10 0.40 0.36 0.72

燐含有量 mg/Ｌ 0.07 0.08 0.04 0.04

電気伝導率 mS/m 4.4 4.7 4.1 5.0

塩化物イオン mg/Ｌ 5.7 5.3 4.9 5.8

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.14 0.22 0.00025 0

地　　下　　水　　質　　検　　査　　項　　目 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果 地　下　水　の　水　質　検　査　結　果

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 地下水下流 観測井戸（上部）

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日



（４）　放流水の水質検査（2023年度） （４）　放流水の水質検査（     年度）

令和5年6月1日 令和5年12月6日 令和6年6月12日

令和5年7月3日 令和6年1月5日 令和6年7月1日

天候 - 晴れ 晴れ 天候 - 晴れ

気温 ℃ 24.0 13.3 気温 ℃ 26.6

水温 ℃ 20.5 17.2 水温 ℃ 21.9

アルキル水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 アルキル水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満

総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満

カドミウ ム及びその化合物 mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 カドミウム及びその化合物 mg/Ｌ 0.001未満

鉛及びそんの化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 鉛及びそんの化合物 mg/Ｌ 0.005未満

六価クロム化合物 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 六価クロム化合物 mg/Ｌ 0.04未満

砒素及びその化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 砒素及びその化合物 mg/Ｌ 0.005未満

シアン化合物 mg/Ｌ  不検出(0.1未満)  不検出(0.1未満) シアン化合物 mg/Ｌ  不検出(0.1未満)

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満) ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満

1,1,1-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満

1,1,2-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 チウ ラム mg/Ｌ 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 シマジン mg/Ｌ 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満

セレン及びその化合物 mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 セレン及びその化合物 mg/Ｌ 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.42 0.33 ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.20

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 8.2 3.4 ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 2.5

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 有機燐化合物 mg/Ｌ 0.03

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 3.0 1.3  ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 0.2

水素イオン濃度 - 7.1 6.9 水素イオン濃度 - 7.2

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 9.4 3.2 化学的酸素要求量 mg/Ｌ 9.5

浮遊物質量 mg/Ｌ 1 1 浮遊物質量 mg/Ｌ 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01未満 0.01未満 亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.14

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満

大腸菌群数 個/cm
3 0 0 大腸菌群数 個/cm

3 0

窒素含有量 mg/Ｌ 3.4 1.5 窒素含有量 mg/Ｌ 0.28

燐含有量 mg/Ｌ 0.03未満 0.03未満 燐含有量 mg/Ｌ 0.03

1,4-ジオキサン mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 1,4-ジオキサン mg/Ｌ 0.005未満

電気伝導率 mS/m 4390 1900 電気伝導率 mS/m 1700

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0 0 ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.00010

必要な措置を講じた年月日とその内容 必要な措置を講じた年月日とその内容

放　流　水　の　水　質　検　査　結　果

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日 結　　果　　取　　得　　年　　月　　日

放　　流　　水　　質　　検　　査　　項　　目 放　流　水　の　水　質　検　査　結　果 放　　流　　水　　質　　検　　査　　項　　目

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 放流水貯留槽 採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 放流水貯留槽

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日 採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日

特になし 特になし



（４）　放流水の水質検査（2021年度） （４）　放流水の水質検査（2022年度）

令和3年6月9日 令和3年12月8日 令和4年6月9日 令和4年12月1日

令和3年7月1日 令和4年1月5日 令和4年7月1日 令和5年1月4日

天候 - 晴れ 雨 天候 - 曇 雪

気温 ℃ 32.7 10.4 気温 ℃ 20.6 4.2

水温 ℃ 21.9 15.0 水温 ℃ 20.2 15.9

アルキル水銀化合物 mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満) アルキル水銀化合物 mg/Ｌ  不検出(0.02未満)
不検出

(0.02未満)

総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

カドミウ ム及びその化合物 mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 カドミウム及びその化合物 mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

鉛及びそんの化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 鉛及びそんの化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

六価クロム化合物 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 六価クロム化合物 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

砒素及びその化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 砒素及びその化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

シアン化合物 mg/Ｌ  不検出(0.1未満)  不検出(0.1未満) シアン化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満) ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 チウ ラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

セレン及びその化合物 mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 セレン及びその化合物 mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満 ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 15 7.6 ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 13 11

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 29 28  ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 3.5 2.2

水素イオン濃度 - 7.2 6.7 水素イオン濃度 - 7.3 7.1

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5 1.5 生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 1.0 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 5.1 9.0 化学的酸素要求量 mg/Ｌ 6.5 12

浮遊物質量 mg/Ｌ 1 2 浮遊物質量 mg/Ｌ 1 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01 0.01未満 亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.12 0.10 溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.06 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm
3 0 0 大腸菌群数 個/cm

3 0 1

窒素含有量 mg/Ｌ 32 30 窒素含有量 mg/Ｌ 3.9 2.8

燐含有量 mg/Ｌ 0.11 0.09 燐含有量 mg/Ｌ 0.03 0.03未満

1,4-ジオキサン mg/Ｌ 0.005未満 0.007 1,4-ジオキサン mg/Ｌ 0.012 0.017

電気伝導率 mS/m 2880 2080 電気伝導率 mS/m 3810 4290

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0 0 ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

放　流　水　の　水　質　検　査　結　果

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日 結　　果　　取　　得　　年　　月　　日

放　　流　　水　　質　　検　　査　　項　　目 放　流　水　の　水　質　検　査　結　果 放　　流　　水　　質　　検　　査　　項　　目

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 放流水貯留槽 採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 放流水貯留槽

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日 採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日



（４）　放流水の水質検査（2019年度） （４）　放流水の水質検査（2020年度）

令和1年6月12日 令和1年12月12日 令和2年6月12日 令和2年12月1日

令和1年7月1日 令和2年1月6日 令和2年7月1日 令和3年1月4日

天候 - 晴れ 雨 天候 - 晴れ 曇り

気温 ℃ 22.0 3.4 気温 ℃ 32.0 5.6

水温 ℃ 22.2 15.7 水温 ℃ 23.4 13.9

アルキル水銀化合物 mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満) アルキル水銀化合物 mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満)

総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

カドミウ ム及びその化合物 mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 カドミウム及びその化合物 mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

鉛及びそんの化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 鉛及びそんの化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

六価クロム化合物 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 六価クロム化合物 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

砒素及びその化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 砒素及びその化合物 mg/Ｌ 0.016 0.015

シアン化合物 mg/Ｌ  不検出(0.1未満)  不検出(0.1未満) シアン化合物 mg/Ｌ  不検出(0.1未満)  不検出(0.1未満)

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満) ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満)

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満 1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満 1,1,1-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 1,1,2-トリクロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満 1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満 チウ ラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満 シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満 ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

セレン及びその化合物 mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満 セレン及びその化合物 mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満 ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 15 8.4 ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 17 15

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満 有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 18 8.3  ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 27 7.5

水素イオン濃度 - 7.5 7.6 水素イオン濃度 - 7.5 7.5

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 1.0 生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 6.6 7.4 化学的酸素要求量 mg/Ｌ 13 2.6

浮遊物質量 mg/Ｌ 1.5 2.0 浮遊物質量 mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満 フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満 銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01未満 0.01未満 亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01未満 0.01

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.12 溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満 溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満 クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm
3 0 0 大腸菌群数 個/cm

3 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 23 8.7 窒素含有量 mg/Ｌ 29 6.7

燐含有量 mg/Ｌ 0.08 0.13 燐含有量 mg/Ｌ 0.25 0.16

1,4-ジオキサン mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満 1,4-ジオキサン mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

電気伝導率 mS/m 2140 1300 電気伝導率 mS/m 2540 1810

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0 0 ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.000012 0.000009

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし 特になし

放　流　水　の　水　質　検　査　結　果

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日 結　　果　　取　　得　　年　　月　　日

放　　流　　水　　質　　検　　査　　項　　目 放　流　水　の　水　質　検　査　結　果 放　　流　　水　　質　　検　　査　　項　　目

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 放流水貯留槽 採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 放流水貯留槽

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日 採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日



（４）　放流水の水質検査（３０年度）

平成30年6月7日 平成30年12月3日

平成30年7月12日 平成31年1月7日

天候 - 晴れ 晴れ

気温 ℃ 30.9 11.8

水温 ℃ 23.6 18.3

アルキル水銀化合物 mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満)

総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

カドミウ ム及びその化合物 mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

鉛及びそんの化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

六価クロム化合物 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

砒素及びその化合物 mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

シアン化合物 mg/Ｌ  不検出(0.1未満)  不検出(0.1未満)

ポリ塩化ビフェニル mg/Ｌ  不検出(0.0005未満)  不検出(0.0005未満)

トリクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

ジクロロメタン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン mg/Ｌ 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/Ｌ 0.004未満 0.004未満

1,1,1-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0005未満 0.0005未満

1,1,2-トリ クロロエタン mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン mg/Ｌ 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mg/Ｌ 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mg/Ｌ 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルブ mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mg/Ｌ 0.001未満 0.001未満

セレン及びその化合物 mg/Ｌ 0.002未満 0.002未満

ふっ素及びその他化合物 mg/Ｌ 0.08未満 0.08未満

ほう素及びその他化合物 mg/Ｌ 7.9 7.9

有機燐化合物 mg/Ｌ 0.1未満 0.1未満

 ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/Ｌ 11 15

水素イオン濃度 - 6.7 7.2

生物化学的酸素要求量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/Ｌ 11 9.7

浮遊物質量 mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/Ｌ 1未満 1未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/Ｌ 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/Ｌ 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/Ｌ 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/Ｌ 0.01未満 0.01

溶解性鉄含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/Ｌ 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/Ｌ 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/cm
3 0 0

窒素含有量 mg/Ｌ 13 17

燐含有量 mg/Ｌ 0.03未満 0.03未満

1,4-ジオキサン mg/Ｌ 0.005未満 0.005未満

電気伝導率 mS/m 1920 2070

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0 0

必要な措置を講じた年月日とその内容

特になし

結　　果　　取　　得　　年　　月　　日

放　　流　　水　　質　　検　　査　　項　　目 放　流　水　の　水　質　検　査　結　果

採　　　 　　取　 　　　　場　　 　　　所 放流水貯留槽

採　　  　取　　  　年　　 　 月　  　　日



（５）　地下水及び放流水の水質検査（月１回測定・2024年度）

【地下水下流】
採 取 年 月 日 - R6.4.2 R6.5.16 R6.6.12 R6.7.11

結 果 取 得 年 月 日 - R6.5.1 R6.6.3 R6.7.1 R6.8.1

天 候 - 晴れ 晴れ 晴れ 曇り

気 温 ℃ 12.7 22.4 26.6 24.5

水 温 ℃ 14.1 15.3 16.4 17.8

電気伝導率 mS/m 5.1 5.2 6.3 5.6

塩化物イオン濃度 mg/L 5.7 7.0 5.7 7.2

水素イオン濃度 - 6.9 6.1 6.4 6.5

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 1 0.5 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 0.5 1.2 0.7 0.7

浮遊物質量 mg/L 16 20 14 25
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.02 0.03 0.02 0.04

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 5 0

窒素含有量 mg/L 0.70 0.90 0.80 2.60

リン含有量 mg/L 0.03 0.04 0.04 0.06

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし

【観測井戸（上部）】
採 取 年 月 日 - R6.4.2 R6.5.16 R6.6.12 R6.7.11

結 果 取 得 年 月 日 - R6.5.1 R6.6.3 R6.7.1 R6.8.1

天 候 - 晴れ 晴れ 晴れ 曇り

気 温 ℃ 12.7 22.4 26.6 24.5

水 温 ℃ 14.2 15.0 16.0 14.7

電気伝導率 mS/m 4.6 4.6 4.1 3.5

塩化物イオン mg/L 4.9 6.2 4.8 4.9

水素イオン濃度 - 7.4 6.1 6.1 6.1

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5

化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.9 0.5 1.0

浮遊物質量 mg/L 1 4 1 4
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 0 0

窒素含有量 mg/L 0.80 0.50 0.45 0.40

リン含有量 mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし

【放流水貯留槽】
採 取 年 月 日 - R6.4.2 R6.5.16 R6.6.12 R6.7.11

結 果 取 得 年 月 日 - R6.5.1 R6.6.3 R6.7.1 R6.8.1

天 候 - 晴れ 晴れ 晴れ 曇り

気 温 ℃ 12.7 22.4 26.6 24.5

水 温 ℃ 18.1 20.6 21.9 23.8

電気伝導率 mS/m 2050 1970 1700 2820

水素イオン濃度 - 7.3 7.2 7.2 7.0

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.5

化学的酸素要求量 mg/L 9.1 9.9 9.5 9.7

浮遊物質量 mg/L 1未満 5 1未満 1未満

窒素含有量 mg/L 13.0 1.2 0.3 1.0

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.25 0.18 0.20 0.22

特になし 特になし 特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容



（５）　地下水及び放流水の水質検査（月１回測定・2023年度）

【地下水下流】
採 取 年 月 日 - R5.4.3 R5.5.8 R5.6.1 R5.7.3 R5.8.1 R5.9.4 R5.10.13 R5.11.9 R5.12.6 R6.1.12 R6.2.1 R6.3.6

結 果 取 得 年 月 日 - R5.5.1 R5.6.1 R5.7.3 R5.8.1 R5.9.1 R5.10.2 R5.11.2 R5.12.1 R6.1.5 R6.2.1 R6.3.1 R6.4.1

天 候 - 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 雨 雨 雪

気 温 ℃ 19.0 14.2 24.0 28.7 28.0 28.6 19.0 22.0 13.3 3.4 3.2 1.8

水 温 ℃ 16.0 13.3 16.7 15.8 17.1 17.8 17.3 18.0 14.6 10.7 12.5 10.3

電気伝導率 mS/m 5.0 3.6 5.2 5.8 6.3 6.1 4.8 8.8 9.9 10.9 9.7 8.4

塩化物イオン濃度 mg/L 6.6 5.1 5.1 5.3 5.5 6.9 8.8 9.3 10.0 11.0 9.9 6.4

水素イオン濃度 - 6.8 6.7 6.5 6.6 6.7 6.5 6.6 6.9 5.9 7.1 6.3 6.1

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.8 0.5未満 0.7 0.6 0.5 0.5未満 0.5 1.0 0.8 0.8

浮遊物質量 mg/L 36 21 33 10 18 3 1 40 11 38 26.0 38
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04

亜鉛含有量 mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.08 0.32 0.14 0.13 0.31 0.08 0.08

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0

窒素含有量 mg/L 0.6 0.3 0.4 0.4 0.6 1.3 1.8 1.9 4.4 3.9 4.0 1.3

リン含有量 mg/L 0.07 0.16 0.08 0.05 0.11 0.03 0.07 0.06 0.03 0.30 0.05 0.03

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【観測井戸（上部）】
採 取 年 月 日 - R5.4.3 R5.5.8 R5.6.1 R5.7.3 R5.8.1 R5.9.4 R5.10.13 R5.11.9 R5.12.6 R6.1.12 R6.2.1 R6.3.6

結 果 取 得 年 月 日 - R5.5.1 R5.6.1 R5.7.3 R5.8.1 R5.9.1 R5.10.2 R5.11.2 R5.12.1 R6.1.5 R6.2.1 R6.3.1 R6.4.1

天 候 - 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 雨 雨 雪

気 温 ℃ 19.0 14.2 24.0 28.7 28.0 28.6 19.0 22.0 13.3 3.4 3.2 1.8

水 温 ℃ 15.8 12.9 15.9 15.8 16.0 15.9 15.5 16.2 15.3 13.0 12.4 10.8

電気伝導率 mS/m 4.0 3.9 4.3 4.2 3.9 2.9 3.4 4.2 4.1 4.1 4.3 6.1

塩化物イオン mg/L 5.4 2.6 4.0 3.7 4.1 3.3 3.5 4.0 4.4 4.7 4.6 4.7

水素イオン濃度 - 6.2 6.3 6.0 6.4 6.4 6.5 6.2 6.6 6.3 6.9 7.3 6.2

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.7 1.4 1.6 0.5 0.5 0.5未満 0.5未満 0.6 0.6 0.5未満 0.8

浮遊物質量 mg/L 1未満 4 3 1未満 2 3 5 3 3 2 1 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.01未満 0.02 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 4 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0

窒素含有量 mg/L 0.50 0.10 0.70 0.70 0.60 0.70 0.80 0.50 0.56 0.80 1.00 0.30

リン含有量 mg/L 0.04 0.03未満 0.03未満 0.06 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【放流水貯留槽】
採 取 年 月 日 - R5.4.3 R5.5.8 R5.6.1 R5.7.3 R5.8.1 R5.9.4 R5.10.13 R5.11.9 R5.12.6 R6.1.12 R6.2.1 R6.3.6

結 果 取 得 年 月 日 - R5.5.1 R5.6.1 R5.7.3 R5.8.1 R5.9.1 R5.10.2 R5.11.2 R5.12.1 R6.1.5 R6.2.1 R6.3.1 R6.4.1

天 候 - 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 雨 雨 雪

気 温 ℃ 19.0 14.2 24.0 28.7 28.0 28.6 19.0 22.0 13.3 3.4 3.2 1.8

水 温 ℃ 19.6 17.5 20.5 24.0 26.7 27.2 20.6 19.7 17.2 15.0 14.7 14.5

電気伝導率 mS/m 4130 4940 4390 4280 3820 4150 2930 2610 1900 2670 2480 1830

水素イオン濃度 - 7.4 7.1 7.1 7.1 7.3 7.0 7.1 6.8 6.9 7.0 6.8 7.5

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.5 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 1.0

化学的酸素要求量 mg/L 14 6.6 9.4 9.3 9.6 5.2 7.6 6.3 3.2 4.8 5.5 6.7

浮遊物質量 mg/L 1 1未満 1 2 1 1 1 2 1 1 1未満 5

窒素含有量 mg/L 4.4 1.2 3.4 2.2 1.2 0.9 1.3 0.9 1.5 3.0 4.8 14.0

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.57 0.39 0.42 0.49 0.44 0.44 0.38 0.30 0.33 0.45 0.36 0.39

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容



（５）　地下水及び放流水の水質検査（月１回測定・2022年度）

【地下水下流】
採 取 年 月 日 - R4.4.14 R4.5.12 R4.6.9 R4.7.7 R4.8.3 R4.9.1 R4.10.5 R4.11.1 R4.12.1 R5.1.13 R5.2.3 R5.3.1

結 果 取 得 年 月 日 - R4.5.2 R4.6.1 R4.7.1 R4.8.1 R4.9.1 R4.10.3 R4.11.1 R4.12.1 R5.1.4 R5.2.1 R5.3.1 R5.4.3

天 候 - 雨 晴れ 曇 晴れ 雨 曇 曇 晴れ 雪 晴れ 雪 晴れ

気 温 ℃ 9.0 25.0 20.6 28.7 22.5 29.0 15.6 18.1 4.2 8.1 0.3 12.8

水 温 ℃ 12.5 15.9 13.7 15.4 15.1 14.4 13.5 14.7 13.0 14.5 11.9 13.3

電気伝導率 mS/m 6.3 5.5 5.2 6.1 4.5 4.1 4.4 4.9 7.5 4.8 7.6 8.3

塩化物イオン濃度 mg/L 5.1 5.1 5.1 5.6 5.3 5.7 5.5 6.4 7.8 6.5 6.5 8.6

水素イオン濃度 - 6.9 7.5 6.1 7.8 7.8 5.9 6.1 6.0 6 6.8 6.6 6.1

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.5 2.0 1.5 1.0 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 1.8 0.5 0.6 1.1 0.5未満 0.5未満 0.7 0.8 1.2 0.7 1.2 0.9

浮遊物質量 mg/L 12 10 13 6 4 5 18 31 25 36 11.0 3
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.07 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.04 0.02 0.02 0.03 0.12 0.07 0.08 0.04 0.04 0.09 0.06 0.03

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 0 28 5 5 2 1 12 0 0 0

窒素含有量 mg/L 0.70 0.60 0.15 0.80 0.90 0.80 0.70 0.50 1.50 1.00 0.8 1.60

リン含有量 mg/L 0.09 0.05 0.03 0.03 0.08 0.09 0.09 0.06 0.07 0.14 0.04 0.04

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【観測井戸（上部）】
採 取 年 月 日 - R4.4.14 R4.5.12 R4.6.9 R4.7.7 R4.8.3 R4.9.1 R4.10.5 R4.11.1 R4.12.1 R5.1.10 R5.2.3 R5.3.1

結 果 取 得 年 月 日 - R4.5.2 R4.6.1 R4.7.1 R4.8.1 R4.9.1 R4.10.3 R4.11.1 R4.12.1 R5.1.4 R5.2.1 R5.3.1 R5.4.3

天 候 - 雨 晴れ 曇 晴れ 雨 曇 曇 晴れ 雪 雪 雪 晴れ

気 温 ℃ 9.0 25.0 20.6 28.7 22.5 29.0 15.6 18.1 4.2 0.6 0.3 12.8

水 温 ℃ 10.9 16.2 13.5 16.2 15.1 14.9 13.3 14.5 12.0 10.9 11.2 16.1

電気伝導率 mS/m 6.8 4.4 5.9 4.6 4.0 4.8 4.0 3.3 4.0 4.2 3.9 4.8

塩化物イオン mg/L 4.4 4.2 4.1 4.4 4.2 4.1 3.8 3.7 3.8 4.6 4.4 5.0

水素イオン濃度 - 6.4 7.3 5.8 7.4 7.6 5.7 6.0 5.7 5.7 6.1 6.5 6.2

生物化学的酸素要求量 mg/L 1 0.5未満 1.5 0.5未満 1.0 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 1.0

化学的酸素要求量 mg/L 2.1 0.5 1.1 0.5未満 0.9 0.5未満 0.7 0.5未満 0.6 0.9 0.5 0.5

浮遊物質量 mg/L 8 2 4 4 4 1未満 2 4 5 5 2 1
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.03 0.01未満 0.01 0.01 0.01 0.01未満 0.02 0.01未満 0.02 0.01 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 0 160 17 3 5 0 0 0 0 0

窒素含有量 mg/L 1.40 0.70 0.47 0.60 0.20 0.50 0.80 0.10 0.62 0.80 1.10 0.30

リン含有量 mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.05 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【放流水貯留槽】
採 取 年 月 日 - R4.4.14 R4.5.12 R4.6.9 R4.7.7 R4.8.3 R4.9.1 R4.10.5 R4.11.1 R4.12.1 R5.1.10 R5.2.3 R5.3.1

結 果 取 得 年 月 日 - R4.5.2 R4.6.1 R4.7.1 R4.8.1 R4.9.1 R4.10.3 R4.11.1 R4.12.1 R5.1.4 R5.2.1 R5.3.1 R5.4.3

天 候 - 雨 晴れ 曇 晴れ 雨 曇 曇 晴れ 雪 雪 雪 晴れ

気 温 ℃ 9.0 25.0 20.6 28.7 22.5 29.0 15.6 18.1 4.2 0.6 0.3 12.8

水 温 ℃ 18.6 21.1 20.2 25.4 25.1 25.8 21.5 17.6 15.9 15.6 15.1 18.0

電気伝導率 mS/m 3220 3360 3810 2970 2720 3540 3770 4190 4290 3460 4130 4200

水素イオン濃度 - 7.2 7.2 7.3 6.9 7.1 7.5 7.5 7.4 7.1 7.2 6.7 7.4

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 6 7.5 6.5 7.5 9.5 9.6 9.8 10.0 12.0 11.0 9.7 12.0

浮遊物質量 mg/L 1 1 1 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1

窒素含有量 mg/L 29 33 3.9 3.7 4.5 20 7.6 2.2 2.8 4 8 6

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.48 0.46 0.42 0.54 0.52 0.56 0.58 0.51 0.42 0.45 0.6 0.59

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容



（５）　地下水及び放流水の水質検査（月１回測定・2021年度）

【地下水下流】
採 取 年 月 日 - R3.4.7 R3.5.21 R3.6.9 R3.7.7 R3.8.11 R3.9.2 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.22 R4.3.4

結 果 取 得 年 月 日 - R3.5.6 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.2 R3.9.1 R3.10.1 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 R4.4.1

天 候 - 晴れ 雨 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 雨 晴れ 雪 晴れ

気 温 ℃ 18.4 19.7 32.7 24.2 30.6 22.1 16.7 12.9 10.4 -2.0 -2.5 5.7

水 温 ℃ 12.2 13.1 16.2 17.0 17.8 16.9 16.5 14.9 12.5 11.2 10.2 13.2

電気伝導率 mS/m 4.2 4.1 5.5 6.6 4.8 5.0 5.8 6.1 5.9 5.4 5.7 6.0

塩化物イオン濃度 mg/L 5.0 5.3 5.3 5.3 5.5 6.0 5.1 5.4 6.8 4.2 5.7 6.4

水素イオン濃度 - 5.9 6.2 6.2 6.4 6.4 5.9 6.9 7.1 6.9 7.2 7.8 7.3

生物化学的酸素要求量 mg/L 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5未満 1.0 0.5 0.5 0.5

化学的酸素要求量 mg/L 1.2 0.5 1.5 1.4 1.1 1.9 1.5 1.5 0.9 0.7 0.7 0.7

浮遊物質量 mg/L 29 16 11 3 18 15 18 3 12 4 4.0 4
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.04 0.02 0.02 0.04 0.08 0.04 0.02 0.03 0.02 0.07 0.04 0.05

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.10 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 4 24 55 30 210 46 64 0 1 0 0

窒素含有量 mg/L 0.05未満 0.40 0.70 0.10 1.40 1.10 1.60 1.30 0.89 1.20 0.05未満 1.40

リン含有量 mg/L 0.04 0.03 0.07 0.06 0.04 0.05 0.06 0.09 0.08 0.04 0.11 0.07

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【観測井戸（上部）】
採 取 年 月 日 - R3.4.7 R3.5.21 R3.6.9 R3.7.7 R3.8.11 R3.9.2 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.22 R4.3.4

結 果 取 得 年 月 日 - R3.5.6 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.2 R3.9.1 R3.10.1 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 R4.4.1

天 候 - 晴れ 雨 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 雨 晴れ 雪 晴れ

気 温 ℃ 18.4 19.7 32.7 24.2 30.6 22.1 16.7 12.9 10.4 -2.0 -2.5 5.7

水 温 ℃ 13.2 14.4 15.1 16.1 16.2 15.1 14.1 13.6 12.3 11.1 10.7 13.9

電気伝導率 mS/m 4.1 3.6 3.9 4.9 3.3 4.3 3.1 3.8 5.0 3.9 4.9 5.0

塩化物イオン mg/L 4.7 5.8 4.7 3.1 4.1 4.4 7.4 4.4 4.8 3.2 4.3 4.9

水素イオン濃度 - 5.4 5.9 5.9 6.4 6.2 6.3 6.7 6.9 6.8 7.1 7.7 7.2

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.5 1.5 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5 0.5 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5

化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 1.4 0.8 0.5未満 0.5 0.5 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5未満 0.7

浮遊物質量 mg/L 1 1未満 1未満 2 2 1未満 1 1 1 1未満 1 1
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 0 29 2 1 0 0 0 0 0 0

窒素含有量 mg/L 0.05未満 0.50 0.40 0.50 1.00 0.50 1.00 1.20 1.20 0.70 0.05未満 1.30

リン含有量 mg/L 0.03未満 0.03 0.03 0.03未満 0.03未満 0.04 0.03未満 0.03未満 0.03 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【放流水貯留槽】
採 取 年 月 日 - R3.4.7 R3.5.21 R3.6.9 R3.7.7 R3.8.11 R3.9.2 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.22 R4.3.4

結 果 取 得 年 月 日 - R3.5.6 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.2 R3.9.1 R3.10.1 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 R4.4.1

天 候 - 晴れ 雨 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 雨 晴れ 雪 晴れ

気 温 ℃ 18.4 19.7 32.7 24.2 30.6 22.1 16.7 12.9 10.4 -2.0 -2.5 5.7

水 温 ℃ 19.3 19.4 21.9 23.9 27.6 24.9 20.8 16.5 15.0 14.1 14.3 17.1

電気伝導率 mS/m 2480 2650 2880 2940 2580 2270 2410 2370 2080 3230 3670 3320

水素イオン濃度 - 7.8 7.2 7.2 6.9 7.1 7.4 7.1 7.2 6.7 7.0 7.3 6.7

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 1.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 13 3.5 5.1 7.7 6.0 6.7 6.3 7.0 9.0 11.0 1.6 4.8

浮遊物質量 mg/L 1 1 1 3 2 1未満 1未満 2 2 1 1未満 1

窒素含有量 mg/L 20 26 32 15 21 12 20 22 30 34 0 9

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.64 0.47 0.54 0.52 0.52 0.54 0.44 0.55 0.46 0.53 0.31 0.47

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容



（５）　地下水及び放流水の水質検査（月１回測定・2020年度）

【地下水下流】
採 取 年 月 日 - R2.4.8 R2.5.19 R2.6.12 R2.7.8 R2.8.17 R2.9.9 R2.10.7 R2.11.5 R2.12.1 R3.1.7 R3.2.4 R3.3.5

結 果 取 得 年 月 日 - R2.5.1 R2.6.1 R2.7.1 R2.8.3 R2.9.1 R2.10.1 R2.11.2 R2.12.1 R3.1.4 R3.2.1 R3.3.1 R3.4.1

天 候 - 晴れ 雨 晴れ 雨 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 雪 曇り

気 温 ℃ 19.0 15.0 32.0 21.0 33.6 33.7 16.7 12.4 5.6 0.0 -1.0 11.6

水 温 ℃ 11.0 10.7 18.0 12.3 13.9 14.5 13.0 12.6 11.8 9.8 12.1 12.9

電気伝導率 mS/m 5.9 6.7 5.6 3.9 5.9 5.6 4.8 4.1 4.8 6.3 5.7 6.1

塩化物イオン濃度 mg/L 6.1 5.2 5.0 5.0 5.2 6.8 5.2 5.3 5.4 5.6 7.1 6.0

水素イオン濃度 - 7.0 5.8 5.9 6.7 6.5 6.6 6.3 5.8 6 6.6 5.9 6.0

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 1.9 0.5未満 0.5未満 1.5 1.5 0.5未満

浮遊物質量 mg/L 2 1未満 2 9 3 3 3 2 1 15 8 8
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.01未満 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.08 0.01 0.02 0.05 0.08

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.11 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 6 1 3 2 0 2 1 1 0 1

窒素含有量 mg/L 0.60 1.30 0.30 0.20 0.60 0.70 0.50 0.80 1.60 1.80 2.00 0.50

リン含有量 mg/L 0.05 0.04 0.10 0.08 0.06 0.06 0.03 0.12 0.07 0.06 0.03未満 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【観測井戸（上部）】
採 取 年 月 日 - R2.4.8 R2.5.19 R2.6.12 R2.7.8 R2.8.17 R2.9.9 R2.10.7 R2.11.5 R2.12.1 R3.1.7 R3.2.4 R3.3.5

結 果 取 得 年 月 日 - R2.5.1 R2.6.1 R2.7.1 R2.8.3 R2.9.1 R2.10.1 R2.11.2 R2.12.1 R3.1.4 R3.2.1 R3.3.1 R3.4.1

天 候 - 晴れ 雨 晴れ 雨 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 雪 曇り

気 温 ℃ 19.0 15.0 32.0 21.0 33.6 33.7 16.7 12.4 5.6 0.0 -1.0 11.6

水 温 ℃ 11.6 10.6 16.2 12.0 14.3 17.9 13.5 12.1 10.9 10.2 12.9 13.1

電気伝導率 mS/m 5.1 5.4 4.3 5.0 4.5 5.8 5.6 3.3 3.7 5.2 4.8 4.7

塩化物イオン mg/L 5.3 4.7 5.3 3.8 5.1 4.8 4.5 4.3 4.2 5.0 6.0 5.7

水素イオン濃度 - 6.7 5.6 5.8 6.5 6.2 5.8 5.8 5.6 5.7 5.9 6.7 6.0

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.5 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.7 0.5 1.2 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.1 0.8 0.5未満

浮遊物質量 mg/L 1 1 1未満 2 1未満 1未満 1.0 1.0 1未満 2 1 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.01未満 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01 0.03 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0

窒素含有量 mg/L 1.10 1.50 0.37 0.30 0.50 0.5 0.40 1.50 1.00 1.30 1.80 0.80

リン含有量 mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.06 0.03未満 0.04 0.03未満 0.05 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【放流水貯留槽】
採 取 年 月 日 - R2.4.8 R2.5.19 R2.6.12 R2.7.8 R2.8.17 R2.9.9 R2.10.7 R2.11.5 R2.12.1 R3.1.7 R3.2.4 R3.3.5

結 果 取 得 年 月 日 - R2.5.1 R2.6.1 R2.7.1 R2.8.3 R2.9.1 R2.10.1 R2.11.2 R2.12.1 R3.1.14 R3.2.1 R3.3.1 R3.4.1

天 候 - 晴れ 雨 晴れ 雨 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 雪 曇り

気 温 ℃ 19.0 15.0 32.0 21.0 33.6 33.7 16.7 12.4 5.6 0.0 -1.0 11.6

水 温 ℃ 16.5 16.4 23.4 19.4 26.5 28.5 21.2 15.2 13.9 15.1 15.2 16.1

電気伝導率 mS/m 1570 2140 2540 2050 1500 1800 2220 2530 1810 1430 1550 1800

水素イオン濃度 - 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.3 7.6 7.6

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 9 8 13 12 12 13 2 4.4 2.6 4.5 6.4 10.0

浮遊物質量 mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1未満 1 1未満 2 1未満 1未満

窒素含有量 mg/L 10.0 16 29 7.6 8.0 2.3 4.9 8.4 6.7 11 11 22

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.34 0.34 0.08未満 0.08未満 0.71 0.59 0.55 0.47 0.65 0.79 0.76 0.61

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容



（５）　地下水及び放流水の水質検査（月１回測定・2019年度）

【地下水下流】
採 取 年 月 日 - H31.4.5 R1.5.10 R1.6.12 R1.7.4 R1.8.8 R1.9.9 R1.10.8 R1.11.15 R1.12.12 R2.1.9 R2.2.14 R2.3.12

結 果 取 得 年 月 日 - R1.5.7 R1.6.3 R1.7.1 R1.8.1 R1.9.2 R1.10.1 R1.11.1 R1.12.2 R2.1.6 R2.2.3 R2.3.2 R2.4.1

天 候 - 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 雨 晴れ 雨 雨 曇り 晴れ

気 温 ℃ 17.4 24.0 22.0 23.0 30.7 33.0 21.0 17.7 3.4 5.8 10.8 9.4

水 温 ℃ 12.8 14.5 13.1 13.4 15.2 16.0 18.8 14.1 12.2 11.7 12.3 10.1

電気伝導率 mS/m 5.1 8.1 4.4 3.9 4.1 4.5 5.6 4.5 4.7 4.4 3.8 4.5

塩化物イオン濃度 mg/L 5.4 5.4 5.7 5.1 5.3 4.9 5.8 5.3 5.3 6.5 4.9 6.4

水素イオン濃度 - 7.0 6.3 6.6 7.0 6.2 6.1 6 6.7 6.3 5.9 6.0 6.3

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 1 0.5 0.5 0.5未満 0.5未満 1.5 1.5

化学的酸素要求量 mg/L 1.2 1.2 1.7 0.8 1.2 0.7 1.2 1.2 1.2 1.0 0.5 0.7

浮遊物質量 mg/L 1.0 5.0 2.5 3.5 4.0 4.0 5.5 1未満 1未満 1未満 3.5 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.05 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.07 0.03 0.03 0.04 0.09 0.12 0.01 0.07 0.12 0.07 0.04 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 0 8 5 14 2 0 0 0 0 0

窒素含有量 mg/L 0.70 0.10 0.10 0.50 0.10 0.40 0.60 0.70 0.40 0.50 0.50 0.20

リン含有量 mg/L 0.10 0.04 0.07 0.03 0.03未満 0.04 0.09 0.06 0.08 0.05 0.06 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【観測井戸（上部）】
採 取 年 月 日 - H31.4.5 R1.5.10 R1.6.12 R1.7.4 R1.8.8 R1.9.9 R1.10.8 R1.11.15 R1.12.12 R2.1.9 R2.2.14 R2.3.12

結 果 取 得 年 月 日 - R1.5.7 R1.6.3 R1.7.1 R1.8.1 R1.9.2 R1.10.1 R1.11.1 R1.12.2 R2.1.6 R2.2.3 R2.3.2 R2.4.1

天 候 - 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 雨 晴れ 雨 雨 曇り 晴れ

気 温 ℃ 17.4 24.0 22.0 23.0 30.7 33.0 21.0 17.7 3.4 5.8 10.8 9.4

水 温 ℃ 14.4 14.9 12.7 14.7 15.2 15.1 13.3 13.2 12.9 12.8 13.3 10.9

電気伝導率 mS/m 6.2 5.5 4.1 6.7 3.5 4.1 3.9 6.5 5.0 6.8 4.8 4.4

塩化物イオン mg/L 5.1 5.0 4.9 4.7 5.3 4.6 4.5 4.8 5.8 5.9 4.9 5.4

水素イオン濃度 - 6.5 6.0 6.0 5.8 5.8 5.9 5.6 6.1 6.0 6.1 5.9 6.3

生物化学的酸素要求量 mg/L 1 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5 0.5 0.5 0.5未満 0.5未満 1.0 1.0

化学的酸素要求量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.9 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5未満 0.5未満

浮遊物質量 mg/L 1未満 1未満 1.5 1未満 1未満 1.5 2.5 1.0 3.5 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油類） mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

フェノール類含有量 mg/L 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 mg/L 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

亜鉛含有量 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

溶解性鉄含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.1 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン含有量 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

クロム含有量 mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

大腸菌群数 個/c㎥ 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 2

窒素含有量 mg/L 0.50 0.10 0.36 0.50 0.60 0.05未満 0.05未満 0.50 0.72 0.70 1.00 0.90

リン含有量 mg/L 0.03 0.03未満 0.04 0.03未満 0.03 0.03未満 0.03未満 0.04 0.04 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

【放流水貯留槽】
採 取 年 月 日 - H31.4.5 R1.5.10 R1.6.12 R1.7.4 R1.8.8 R1.9.9 R1.10.8 R1.11.15 R1.12.12 R2.1.9 R2.2.14 R2.3.12

結 果 取 得 年 月 日 - R1.5.7 R1.6.3 R1.7.1 R1.8.1 R1.9.2 R1.10.1 R1.11.1 R1.12.2 R2.1.6 R2.2.3 R2.3.2 R2.4.1

天 候 - 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 雨 晴れ 雨 雨 曇り 晴れ

気 温 ℃ 17.4 24.0 22.0 23.0 30.7 33.0 21.0 17.7 3.4 5.8 10.8 9.4

水 温 ℃ 20.0 20.3 22.2 27.3 28.2 26.5 22.4 16.5 15.7 16.8 17.8 16.4

電気伝導率 mS/m 1400 2040 2140 1860 1270 1520 1900 1500 1300 1440 1580 1770

水素イオン濃度 - 6.7 7.5 7.5 7.6 7.7 7.4 7.8 7.9 7.6 7.4 7.4 7.4

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 1.0 0.5 0.5 0.5未満

化学的酸素要求量 mg/L 2.6 4.4 6.6 4.8 5.3 6.5 6.6 5.8 7.4 8.8 7.4 9.0

浮遊物質量 mg/L 1未満 1未満 1.5 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 2.0 1未満 1未満 1未満

窒素含有量 mg/L 7.2 20 23 9.8 6.9 9.1 13 18 8.7 9.2 14 10

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.30 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.33 0.08未満 0.08未満 0.21 0.13 0.08未満 0.08未満 0.31

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容

必要な措置を講じた年月日とその内容



項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ４月１０日・２４日 毎営業日 ４月１０日・２４日 ５月８日・２２日 毎営業日 ５月８日・２２日 ６月５日・２６日・２９日 毎営業日 ６月５日・２６日・２９日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ７月３日・２４日 毎営業日 ７月３日・２４日

異 常 の 有 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日

異 常 の 有 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日

異 常 の 有 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ４月１０日・２４日 毎営業日 ４月１０日・２４日 ５月８日・２２日 毎営業日 ５月８日・２２日 ６月５日・２６日・２９日 毎営業日 ６月５日・２６日・２９日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ７月３日・２４日 毎営業日 ７月３日・２４日 ８月７日・２８日 毎営業日 ８月７日・２８日 ９月４日・２５日 毎営業日 ９月４日・２５日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 １０月２日・３０日 毎営業日 １０月２日・３０日 １１月６日・２７日 毎営業日 １１月６日・２７日 １２月４日・２５日 毎営業日 １２月４日・２５日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 １月９日・２９日 毎営業日 １月９日・２９日 ２月５日・２６日 毎営業日 ２月５日・２６日 ３月４日・２５日 毎営業日 ３月４日・２５日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

※（用語説明）処理設備とは浸出液設備の機能、導水管等とは保有水等の導水管及び浸出液処理設備の配管の防凍措置

（６）　調整池等の定期的な点検（2024年度）

特になし 特になし 特になし

特になし

（６）　調整池等の定期的な点検（2023年度）

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

※（用語説明）処理設備とは浸出液設備の機能、導水管等とは保有水等の導水管及び浸出液処理設備の配管の防凍措置

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし



項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ４月４日・２５日 毎営業日 ４月４日・２５日 ５月２日・３０日 毎営業日 ５月２日・３０日 ６月６日・２７日・２８日 毎営業日 ６月６日・２７日・２８日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 7月4・6・14・18・19日 毎営業日 7月4・6・14・18・19日 8月1・4・5・22日 毎営業日 8月1・4・5・22日 9月5・20・26日 毎営業日 9月5・20・26日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 10月3・24日 毎営業日 10月3・24日 11月7・28日 毎営業日 11月7・28日 12月5・26日 毎営業日 12月5・26日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 1月10・30日 毎営業日 1月10・30日 2月6・20日 毎営業日 2月6・20日 3月6・27日 毎営業日 3月6・27日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ４月５日・１９日 毎営業日 ４月５日・１９日 ５月１日・２４日 毎営業日 ５月１日・２４日 ６月７日・２１日 毎営業日 ６月７日・２１日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 7月５日・２６日 毎営業日 7月５日・２６日 ８月２日・３０日 毎営業日 ８月２日・２３日・３０日 ９月６日・２７日 毎営業日 ９月６日・２７日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 10月4日・25日 毎営業日 10月4日・25日 11月1日・25・29日 毎営業日 11月1日・25・29日 12月6日・27日 毎営業日 12月6日・27日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 1月11日・24日 毎営業日 1月11日・24日 2月7日・21日 毎営業日 2月7日・21日 3月7日・28日 毎営業日 3月7日・28日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

特になし 特になし 特になし

※（用語説明）処理設備とは浸出液設備の機能、導水管等とは保有水等の導水管及び浸出液処理設備の配管の防凍措置

（６）　調整池等の定期的な点検（2022年度）

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

※（用語説明）処理設備とは浸出液設備の機能、導水管等とは保有水等の導水管及び浸出液処理設備の配管の防凍措置

（６）　調整池等の定期的な点検（2021年度）

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし



項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ４月６日・１３日 毎営業日 ４月６日・１３日 ５月７日・１４日 毎営業日 ５月７日・１４日 ６月１日・８日 毎営業日 ６月１日・８日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 7月６日・１３日・２９日 毎営業日 7月６日・１３日・２９日 ８月３日・１１日・１７日 毎営業日 ８月３日・１１日・１７日 ９月７日・１４日 毎営業日 ９月７日・１４日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 10月5日・１2日 毎営業日 10月5日・１2日 11月2日・9日 毎営業日 11月2日・9日 12月7日・１4日 毎営業日 12月7日・１4日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 1月6日・１2日 毎営業日 1月6日・１2日 2月1日・8日 毎営業日 2月1日・8日 3月1日・8日・21日 毎営業日 3月1日・8日・21日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 ４月１日・８日 毎営業日 ４月１日・８日 ５月７日・１３日 毎営業日 ５月７日・１３日 ６月３日・１０日 毎営業日 ６月３日・１０日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 7月１日・８日 毎営業日 7月１日・８日 8月5日・19日 毎営業日 8月5日・19日 9月2日・9日 毎営業日 9月2日・9日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 10月7日・15日 毎営業日 10月7日・15日 11月5日・11日 毎営業日 11月5日・11日 12月2日・9日 毎営業日 12月2日・9日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

項 目 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等 調整池 処理設備 導水管等

点 検 月 日 1月６日・１４日 毎営業日 1月６日・１４日 ２月２日・１０日 毎営業日 ２月２日・１０日 ３月２日・９日 毎営業日 ３月２日・９日

異 常 の 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

必 要 な 措 置 を 講 じ た
年 月 日 と そ の 内 容

（７）　残余の埋立量の測定

　　　　　　　　　　　　　　　　（2023年度）

測定を行った年月日 令和6年4月30日

（６）　調整池等の定期的な点検（2020年度）

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

測定結果 135,420.00 ｍ3

特になし 特になし 特になし

※（用語説明）処理設備とは浸出液設備の機能、導水管等とは保有水等の導水管及び浸出液処理設備の配管の防凍措置

（６）　調整池等の定期的な点検（2019年度）

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

特になし 特になし

特になし 特になし 特になし

※（用語説明）処理設備とは浸出液設備の機能、導水管等とは保有水等の導水管及び浸出液処理設備の配管の防凍措置

特になし


